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SUOSITELTAVAT KANAVANOPEUDET 
 
 
 

Suositustaulukko: 

 

AVR/ACU: valitse mahdollisimman suuri kanavakoko alittamatta alinta ilmavirtaa 

AVM: valitse mahdollisimman pieni kanavakoko 

Huom: valitse kuitenkin laite vain korkeintaan yhtä kanavakokoa pienempi / suurempi kuin siihen 

liittyvä ilmakanava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


